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Fancom FCT Sur cette notice

Sur cette notice

Cette notice contient des informations sur l’installation de l’ordinateur
et l’entretien. Lire attentivement cette notice et tenir compte des
instructions de sécurité et avertissements. Après, vous pourrez
introduire les réglages d’installation et rendre l’ordinateur prêt à
l’emploi.

Cette notice a été réalisée pour l’installateur. Il y a également une
notice pour l’utilisateur. La notice utilisateur contient les informations
sur l’utilisation au quotidien de l’ordinateur.

Si vous avez des questions concernant le système, n’hésitez pas à
contacter votre revendeur Fancom. Vous trouvez les différents sujets de
cette notice dans la table des matières.

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans cette notice:

! Suggestions, conseils et remarques avec des informations
supplémentaires.

Attention
Cet avertissement fait allusion aux dommages au produit au cas
où vous n’exécutez pas attentivement les instructions.

Attention
Cet avertissement fait allusion à une situation mortelle au cas où
vous n’exécutez pas attentivement les instructions.
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1. Introduction

Le régulateur FCT est utilisé pour la climatisation dans le secteur
agricole. Il contrôle la ventilation et le chauffage pour une salle.

Communication
Le régulateur peut être connecté à une boucle de communication série
(au moyen d'une carte de communication). À l'aide d'un PC il est
possible de commander à distance votre ordinateur.
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2. Caractéristiques techniques

Alimentation
Tension du réseau 220-240Vac (-10% +6%)
Fréquence du secteur 50/60Hz
Puissance absorbée électronique maxi 10VA
Fusible électronique voir le plan de branchement

1  Entrée analogique, résolution 10 bits
Champ maxi de la mesure température sonde type S.7 -30°C à 110°C

1  Entrée CVP
Fréquence maxi 200Hz

2  Sorties relais
Libres de tension* maxi 2A  60Vdc/30Vac

1  Sortie triac (commande ventilateur)
Charge maxi 6A
Charge mini 0.5A
Fusible voir le plan de branchement

Logement
Boîtier en plastique, fermeture par vis IP54
Dimensions (l×l×h) 219×167×106mm
Poids (non-emballé) 1.6kg

Ambiance
Plage de température en marche 0°C à +40°C
Plage de température en stockage -10°C à +50°C
Hygrométrie < 95%, non-condensant

Communication (option)
Boucle de communication série Fancom:
communication entre les ordinateurs et pour couplement avec un PC**.

*   Pour le branchement électrique et spécifications de câbles, voir le plan de branchement
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3. Instructions de sécurité et avertissements
3.1 Généralités

Lire attentivement les instructions de sécurité avant de monter et
d’installer l’ordinateur. L’installation de l’ordinateur et les opérations
techniques doivent être effectuées par un électrotechnicien qualifié,
suivant les normes en vigueur.

Fancom ne peut se porter garant d’un préjudice résultant d’un réglage
incorrect, d’un système ne fonctionnant pas bien, etc.

3.2 Panne

Ne jamais travailler sur un ordinateur sous tension.

Attention

1. Retrouver la cause de la panne avant d’installer un nouveau fusible.
2. Remplacer un fusible défectueux par un fusible du même type (voir

le plan de branchement).
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3.3 Installation

1. Se prémunir des décharges électrostatiques (DES), quand vous
travaillez sur l’ordinateur.

2. Choisir un lieu de travail propre et sec.

       
Couper l’alimentation avant d’installer l’ordinateur.

3. Utiliser toujours les câbles spécifiés sur les plans de branchement
(annexe) et suivre toutes les instructions mentionnées.

4. Mettre sous tension après avoir branché correctement tous les
câbles.

Des erreurs de connexion peuvent causer un préjudice
permanent.

3.4 Système d’alarme indépendant

L’ordinateur est un appareil électronique et vous devez tenir compte de
l’éventualité d’un incident technique.

Attention

Fancom vous recommande d’installer une alarme indépendante (par ex.
un thermostat mini/maxi). Ceci est recommandé spécialement pour les
systèmes dont une défaillance peut occasionner un préjudice important.
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4. Montage et installation

Attention

Il est nécessaire de brancher tous les contacts d’alarme des différents
ordinateurs dans le même circuit d’alarme.

Avant l’installation de l’ordinateur, veuillez noter les remarques
suivantes:

1. Ne jamais monter l’appareil à proximité de conduites d’eau,
descentes, etc.

2. Le monter de manière à ce que les conditions extérieures ne
puissent influencer directement le fonctionnement de l’appareil (pas
au soleil ou aux endroits où la température peut varier beaucoup,
etc.).

3. Ne jamais monter l’appareil dans les salles ou dans un
environnement humide et/ou poussiéreux.

Il ne faut jamais de condensation à l’intérieur ou sur
l’ordinateur.

4. Utiliser les ouvertures situées derrière les vis du couvercle pour le
fixer.

5. Fixer solidement l’ordinateur au niveau des yeux (ou légèrement au-
dessus) sur une surface solide. Veiller à ce que les presse-étoupes se
trouvent vers le bas.

6. Utiliser systématiquement des presse-étoupes pour raccorder
l’ordinateur. Utiliser les capsules pour fermer les presse-étoupes
non-utilisés. Bien serrer les presse-étoupes après avoir raccordé le
régulateur. Ceci est très important pour une bonne étanchéité.

7. Contrôler si la fréquence et la tension présente correspondent à la
fréquence et la tension du réseau.

8. Dans les bâtiments sensibles à la foudre, Fancom vous conseille
d’installer une protection contre la surtension.
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9. Veiller à ce que les ordinateurs soient directement alimentés à
partir du système de distribution principal.

10. L’appareil doit pouvoir être arrêté à l’aide d’un interrupteur de
réseau bipolaire.

     L’ordinateur doit être mis à la terre correctement.

11. Séparer les lignes de courant faible des lignes de courant fort en les
montant dans des goulottes séparées.

12. Si vous utilisez des goulottes métalliques, il est recommandé de les
mettre à la terre.

Observer de plus les règles prescrites par le distributeur
d’électricité!

! Conseils
Limiter la longueur des câbles de signal; éviter de croiser les
câbles de puissance et de faible intensité.
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5. Réglages d'installation
5.1 Accès réglages d’installation et retour réglages normaux

Les réglages d’installation sont divisés en deux groupes:

1. Réglages INS
2. Réglages SYS

Avant d’effectuer ces réglages, lisez comment vous pouvez accéder aux
différents groupes de réglages.

Méthode: accès aux réglages d'installation

1. Appuyer simultanément sur et (± 2 secondes), jusqu’à ce que
NOR soit affiché.

2. Appuyer plusieurs fois sur jusqu’à ce que INS ou SYS soit
affiché.

3. Appuyer sur . Le premier réglage du groupe choisi est sur
l’afficheur.

! Le nom du groupe de réglages d’installation (INS ou SYS) est
affiché toutes les cinq secondes.

Méthode: retour aux réglages-NOR

1. Appuyer simultanément sur et , jusqu’à ce que INS ou SYS
soit affiché.

2. Appuyer plusieurs fois sur , jusqu’à ce que NOR apparaisse sur
l’afficheur.

3. Appuyer sur . L’ordinateur est de nouveau dans le mode normal.

! Après cinq minutes sans intervention sur le menu d'installation, le
système revient automatiquement en menu NOR sur la fonction 1.
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5.2 Réglages INS

Au moment où vous êtes dans les réglages INS, l'ordinateur est dans le
mode INS. Les fonctions ont changé.

Figure 1: Résumé réglages INS

INS.1 Hystérésis chauffage
(Champ = 0.0 ... 9.9°C)
(Réglage usine = 0.5°C)

Introduire l'écart minimum nécessaire entre la température et la
consigne chauffage réglée, pour enclencher ou arrêter le chauffage. Le
chauffage s'arrête aussitôt que la température atteint la Consigne
chauffage (option 2) et que la Durée de marche mini chauffage (réglage
INS 3) est écoulée.

Le chauffage s'enclenche lorsque la température descend en-dessous de
la Consigne chauffage (option 2) moins l'hystérésis et que la Durée
d'arrêt mini chauffage (réglage INS 4) est écoulée.

Hystérésis chauffage

Hystérésis contact auxiliaire

Durée marche mini chauffage

Durée arrêt mini chauffage

Durée marche mini cont. aux.

Durée arrêt mini cont.  aux.

Demande chaleur chauffage

Demande chaleur contact aux.

Infl. entrée d'air centrale
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INS.2 Hystérésis contact auxiliaire
(Champ = 0.0 ... 9.9°C)
(Réglage usine = 0.5°C)

Contact auxiliaire comme contact de chauffage
Introduire l'écart minimum entre la température et la température
contact auxiliaire réglée, avant que le contact auxiliaire doit enclencher
ou déclencher (voir également INS.1).

Contact auxiliaire comme contact de ventilateur
Le deuxième ventilateur enclenche quand la température dépasse la
température contact auxiliaire réglé (option 8) et le temps d'arrêt
minimum contact auxiliaire (réglage INS 6).
Le deuxième ventilateur déclenche quand la température descend en-
dessous de la température contact auxiliaire réglé (option 8) moins
l'hystérésis contact auxiliaire et le temps de marche minimum contact
auxiliaire (réglage INS 5) soit dépassé.

INS.3 Durée marche mini chauffage
(Champ = 0 ... 60 min)
(Réglage usine = 3 min)

Introduire la durée d'enclenchement minimum du chauffage. De cette
façon, l'enclenchement et déclenchement fréquent du chauffage est
évité.

INS.4 Durée arrêt mini chauffage
(Champ = 0 ... 60 min)
(Réglage usine = 3 min)

Introduire la durée minimum (minutes) de déclenchement du chauffage.
De cette façon, l'enclenchement et déclenchement fréquent du chauffage
est évité.
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INS.5 Durée marche mini contact auxiliaire
(Champ = 0 ... 60 min)
(Réglage usine = 1 min)

Introduire la durée d'enclenchement minimum (minutes) du deuxième
chauffage ou ventilateur. De cette façon l'enclenchement et
déclenchement fréquent du deuxième chauffage ou ventilateur est évité.

INS.6 Durée arrêt mini contact auxiliaire
(Champ = 0 ... 60 min)
(Réglage usine = 1 min)

Introduire la durée de déclenchement (minutes) du deuxième chauffage
ou ventilateur. De cette façon l'enclenchement et déclenchement
fréquent du deuxième chauffage ou ventilateur est évité.

INS.7 Demande  chaleur chauffage
(Champ = 0, 1, 2, 3)
(Réglage usine = 0)

Introduire ici si le pré-contrôle centrale est influencée par le chauffage.
Un FCT ne peut pas commander de chaudière lui-même, mais peut
transmettre la demande de chaleur par communication en boucle.

Réglage Demande chaleur
0 Pas d'influence

1 Le pré-contrôle central 1 est influencé par la demande chaleur

2 Le pré- contrôle central 2 est influencé par la demande chaleur

3 Pré-contrôles centraux 1, 2 sont influencés par demande chaleur
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INS.8 Demande chaleur contact auxiliaire
(Champ = 0, 1, 2, 3)
(Réglage usine = 0)

Introduire si le contact auxiliaire influence le pré-contrôle central. Un
FCT ne peut pas commander de chaudière lui-même, mais peut
transmettre la demande de chaleur par communication en boucle.

Réglage Demande chaleur
0 Pas d'influence

1 Le pré-contrôle central 1 est influencé par la demande chaleur

2 Le pré-contrôle central 2 est influencé par la demande chaleur

3 Pré-contrôles centraux 1, 2 sont influencés par demande chaleur

INS.9 Influence entrée d'air centrale
(Champ = 0, 1)
(Réglage usine = 0)

Un FCT ne peut pas commander d'entrée d'air centrale, mais peut
transmettre sa demande de chaleur par communication en boucle.

Réglage Entrée d'air centrale

0 Pas d'influence

1 Le FCT transmet la valeur de régulation de la ventilation totale
à un régulateur qui contrôle la ventilation centrale.
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5.3 Réglages SYS

Au moment où vous êtes dans les réglages SYS, l'ordinateur est dans le
mode SYS. Les fonctions ont changé.

Figure 2: Résumé réglages SYS

SYS.1 Version programme

Affichage de la version actuelle du programme (par exemple: A2.0).

SYS.2 Fréquence du secteur
(Champ = 50Hz et 60Hz)
(Réglage usine = 50Hz)

Introduire la fréquence correcte du secteur.

! Après avoir modifié la fréquence du secteur, couper et remettre
l’ordinateur sous tension.

Version programme

Fréquence du secteur

Unité de température

Étalonnage température

Réglage du zéro ventilateur

Adressage CVP

Ajustage CVP

Adressage contact auxiliaire

Numéro d'ordinateur

Baudrate

Niveau de communication

Nbr.  messages d'émission

Nbr. messages de réception
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SYS.3 Unité de température
(Champ = CEL et FAH)
(Réglage usine = CEL)

Introduire l'unité de température: degrés Celsius (CEL) ou degrés
Fahrenheit (FAH).

SYS.4 Étalonnage température
(Champ = -9.9 ... 9.9°C)
(Réglage usine = 0.0°C)

Sur l'afficheur, vous voyez le "décalage" de la différence de température.
C'est la différence de la température réelle par rapport à la température
mesurée. Normalement 0.0°C.

Quand la température diffère, vous pouvez l'étalonner en additionnant
une température "décalage" (positive ou négative).

 Méthode

1. Appuyer sur . La température mesurée est affichée.
2. Utiliser ou pour faire la température mesurée pareille à la

température réelle.
3. Appuyer sur . Le décalage, calculé par l'ordinateur est affiché.
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SYS.5 Réglage du zéro ventilateur (pas pour CVP)
(Champ = 0 ... 230)
(Réglage usine = 80)

Cette valeur indique le voltage minimum de démarrage du ventilateur.
Cette valeur se trouvera généralement entre 40 et 70V.

Méthode

1. Appuyer sur . Le triac émet le voltage réglé.
2. Mesurer la tension de ventilateur entre U et V de la sortie

concernée.
3. Utiliser ou pour régler la tension minimum de ventilateur.

Elle dépend du type de ventilateur (ventilateur Fancom: ± 60Vac).
4. Appuyer sur .

SYS.6 Adressage CVP
(Champ = NO, YES)
(Réglage usine = NO)

Réglage Adressage CVP

NO Sans capteur de vitesse polarisé (CVP)

YES Avec capteur de vitesse polarisé (CVP)

! Quand directement après la modification, le message E10 s'affiche,
il faut couper et remettre l’ordinateur sous tension.

Si vous avez adressé un CVP, à l'option 6 Ventilation, la
ventilation calculée sera affiché pendant deux secondes, suivie de
la ventilation mesurée.
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SYS.7 Réglage du contrôle de vitesse polarisé (CVP)
(Champ = 0 ... 999)
(Réglage usine = 110)

Affichage de la valeur d'étalonnage CVP. C'est la durée dans laquelle le
CVP compte 100 impulsions. Le FCT mesure cette durée
automatiquement, dès que vous appuyez sur .

1. Appuyer sur . Le ventilateur tourne à régime haut. La nouvelle
valeur d'étalonnage apparaît sur l'afficheur après quelque temps.
Tant que la valeur sur l'afficheur clignote, l'ordinateur la corrige.

2. Laisser tourner le ventilateur, jusqu'à ce que l'affichage soit stable.
3. Appuyer sur .

Vous avez réglé le régime maximum sur 100%. Si le message E10 est
affiché, pas assez de ou pas d'impulsions viennent du CVP du
ventilateur; le réglage n'est pas bon. Essayer de retrouver l'erreur et
répéter le procédé d'étalonnage. Si vous ne réussissez toujours pas,
continuer le contrôle sans CVP.

SYS.8 Adressage contact auxiliaire
(Champ = 0, 1, 2, 3, 4, 5)
(Réglage usine = 2)

Introduire pourquoi vous utilisez le contact auxiliaire:

Réglage Contact auxiliaire

0 Contact de chauffage supplémentaire

1
Contact de ventilateur supplémentaire avec reproduction de la
vitesse de ventilateur

2
Contact de ventilateur supplémentaire avec reproduction de la
capacité de ventilateur

3
Contact de ventilateur supplémentaire avec reproduction de la
vitesse de ventilateur; le deuxième ventilateur n'est pas activé
automatiquement.

4
Contact de ventilateur supplémentaire avec reproduction de la
capacité de ventilation; le deuxième ventilateur n'est pas activé
automatiquement.

5
Ventilation supplémentaire qui s'active à haut régime (par
exemple comme refroidissement supplémentaire).
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TYPE 0 Même fonctionnement que le contact chauffage normal mais
avec sa Consigne température (option 8), son Hystérésis
(réglage INS.2) et sa Durée marche/arrêt (réglages INS.5 et
6).

TYPE 1 Le deuxième ventilateur sera branché sur la même triac que
le premier ventilateur. Le deuxième ventilateur sera démarré
automatiquement à la moitié de la plage de ventilation; les
deux ventilateurs ont ensemble la même capacité et ils
peuvent accélérer jusqu'à la ventilation maximum réglée (les
deux ventilateurs ayant la même capacité).
La ventilation mesurée (option 6) indique la vitesse du
premier ventilateur en %. Si le premier ventilateur fonctionne
à 100%, 100% est affiché, tandis que ce n'est que 50% de la
capacité totale. Le réglage minimum ventilation programmé
est également la vitesse minimum du ventilateur. De ce fait,
10% de la vitesse minimum représente 5% de la capacité de
ventilation.

TYPE 2 Le deuxième ventilateur sera branché sur le même triac que
le premier ventilateur. Son fonctionnement est identique au
type 1, mais maintenant, on travaille en capacité au lieu de
vitesse. Cela veut dire que si le premier ventilateur seul est à
80%, on aura 40% sur l'afficheur. La capacité sera 100% si les
deux ventilateurs tournent à 100%. La ventilation minimum
programmée est maintenant la capacité minimum de
ventilation; une ventilation minimum programmée à 10%
représente une vitesse de 20% d'un ventilateur.

TYPE 3 Le deuxième ventilateur sera branché sur le même triac que
le premier ventilateur. Ce type correspond au type 1, mais
l'ordinateur n'active pas automatiquement le deuxième
ventilateur.
À l'option 8 vous réglez la température quand le deuxième
ventilateur doit s'activer. Veiller à ce que vous ajustiez le
point d'activation du deuxième ventilateur pendant la
modification de la Consigne ventilation ou la Plage ventilation.
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TYPE 4 Le deuxième ventilateur sera branché sur le même triac que
le premier ventilateur. Ce type correspond au type 2, mais le
deuxième ventilateur ne s'enclenche pas automatiquement.
La consigne de démarrage du deuxième ventilateur
programmée à l'option 8. Faites attention à ce que vous
régliez le point d'activation du deuxième ventilateur pendant
le réglage de la consigne ventilation et la plage ventilation.

TYPE 5 Le ventilateur supplémentaire ne sera pas branché via le
triac.  Celui-ci s'enclenche directement sur l'alimentation.
Ceci permet d'avoir un supplément de ventilation sans
surcharger le triac. Une ventilation élevée peut également
être atteint en branchant la ventilation supplémentaire à une
certaine température, qui est normalement supérieure à la
température de la ventilation maxi. Cette température peut
être réglée à l'option 8. À l'option 6 Ventilation  vous pouvez
l'afficher de la façon normale, comme le type 1. La led à droite
sous l'afficheur indique si la ventilation supplémentaire est en
marche.

Les options suivantes importent seulement si le FCT se trouve
dans une boucle de communication.

SYS.9 Numéro du régulateur
(Champ = 0 ... 100)

Chaque régulateur, qui est branché sur le réseau en boucle, doit avoir
un numéro différent.

! Fancom recommande d'introduire toujours un numéro de
régulateur pour éviter une charge de pointe, au moment où
plusieurs régulateurs s'enclenchent simultanément.
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SYS.10 Baudrate
(Champ = 12-, 24-, 48-)
(Réglage usine = 24-)

Tous les ordinateurs dans une boucle doivent avoir le même réglage du
baudrate. La communication en boucle fonctionne normalement à
2400Bd, sauf en cas de communication par l’intermédiaire d’un modem
1200Bd, vous devez régler les autres appareils sur 1200Bd.

12- = 1200Bd - pour communication sensible à l’interruption.
24- = 2400Bd - normal
48- = 4800Bd - dans de bonnes conditions

SYS.11 Niveau de communication: Maître/Esclave
(Réglage usine = CL.1)

Introduire si l’ordinateur fonctionne comme Maître (réglage = CL.0) ou
comme Esclave (CL.1). Le Maître est l’ordinateur qui contrôle la
communication. Tous les autres ordinateurs doivent être réglés sur
esclaves.

SYS.12 Compteur de transmission
SYS.13 Compteur de réception

Il y a un compteur de transmission et un compteur de réception dans
l’ordinateur. Ces deux compteurs vous permettent de suivre la
communication et de retrouver des erreurs de communication. S’il y a
des problèmes avec la communication, réglez tous les compteurs sur 0.
Normalement ces compteurs augmentent d’une unité simultanément à
chaque communication. Entre le dernier ordinateur où le comptage est
correct et le premier ordinateur où le comptage est en retard, la
communication n’est pas bonne.

Afficher à SYS.12 le nombre de messages émis et à SYS.13 le nombre de
messages reçus (pas de messages du PC).



Fancom FCT ANNEXE 1: Rapport d'installation

1-1

ANNEXE 1: Rapport d'installation

Client Installateur
Nom: Nom:
Adresse: Adresse:
Domicile: Domicile:
☎ ☎

Installation Données
Date: Type d'ordinateur: FCT

Version de programme:

Réglages NOR Usine Utilisateur
NOR.2 Consigne chauffage (°C) 18.0
NOR.3 Consigne ventilation (°C) 20.0
NOR.4 Plage ventilation (°C) 4.0
NOR.5 Ventilation minimum (%) 15
NOR.7 Ventilation maximum (%) 100
NOR.8 Consigne contact auxiliaire (°C) 22.0

Réglages INS Usine Utilisateur
INS.1 Hystérésis chauffage (°C) 0.5
INS.2 Hystérésis contact aux. (°C) 0.3
INS.3 Durée marche mini chauf. (min.) 3
INS.4 Durée d'arrêt mini chauf. (min.) 3
INS.5 Durée marche mini cont.aux. (min.) 1
INS.6 Durée arrêt mini cont. aux. (min.) 1
INS.7 Demande chaleur chauffage 0
INS.8 Demande chaleur contact aux. 0
INS.9 Influence entrée d'air central 0

Réglages SYS Usine Utilisateur
SYS.2 Fréquence du secteur (Hz) 50
SYS.3 Unité de température CEL
SYS.4 Étalonnage température (°C) 0.0
SYS.5 Réglage du zéro ventilateur (V) 80
SYS.6 Adressage CVP NO
SYS.7 Réglage CVP 110
SYS.8 Adressage contact auxiliaire 2
SYS.9 Numéro ordinateur 1
SYS.10 Baudrate (Bd) 24-
SYS.11 Niveau de communication CL.1
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PLAN DE BRANCHEMENT FCT
(C version)

Option:
Carte de

FC -comm.

Fusible
Very Fast Acting
10A-250V

Entrée
CVP

IMPORTANT!!!
L'ordinateur doit
être mis bien à la terre!

Contacts de relais:
60 Vdc / 30Vac

max. 2 A.

Modifications techniques réservées

Ventilateur
230Vac
max. 6 A

CVP
(Capteur de

Vitesse
Polarisé)

Chauffage

Contact
thermique

Sonde de
température (S.. 7)

CVP

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur

Entrée
AN.1
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Max. 200 m.

Max. 10 m.

PC-CL interface

PLAN DE BRANCHEMENT DE LA COMMUNICATION
(CENTRALISATION)

Régulateur
Fancom

n

Régulateur
Fancom

n+1

Régulateur
Fancom

3

Régulateur
Fancom

2

Régulateur
Fancom

n+2

Régulateur
Fancom

1

2x0,8mm
câble blindé

(" twisted pair ")

4x0,5mm
Câble blindé

PC     ou   modem

REMARQUE:
L'extrémités du blindage du câble, c.à.d.
l'extrémité où l'alimentation est avant
la boucle, doite être mise à la terre

200 m. maxi

10 m. maxi

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur


